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Q= 6,20 kW (5,30 kW); V= 0,65 m*/h
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Tervezett Tricox @80/125 PPs/Alu
égéstermek elvezetd/levegd
bevezetd rendszer

Gazkazan csere:

Elbontandé: FEG C-12.3 gazkazan (B,/)
Q= 12,00 kW (13,95 kW); V= 1,46 m>/h
Tervezett: Ariston Genus Premium EVO 45 HP
kondenzacios gazkazan Cgs (Cs3)

Q= 43,70 kW (41,00 kW) V= 4,56 m°/h
IPX4D

Tervezett készllékelzaro 3/4"
+1,20 m
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Jelmagyarazat

tervezett gazvezeték 0,030 bar

meglévl gazvezetek 0,030 bar

meglévd gazvezeték 3,00 bar

elbontand6 gazvezeték

cséhuvely: cs6+2D

EFFEBI VENUS 1022, PN10

Sicurflex, nem éghetd anyagu

flexibilis gazcsé

tervezési hatar

Megjegyzés

A gazvezeték anyaga fekete acélcso az MSZ EN 10220 szerinti kdzepes
falvastagsagl csOvezeték, kotésiik hegesztett, kivételes esetben
alkalmazhatd menetes kétés, itt azonban GUMIAN-G pasztas polipropilén
szal, vagy TEFLON szalag-tomitést kell alkalmazni.
A beépitésre kertl6 "C" tipusi kondenzacios gazkazan Cgs (Ca3) tipusu
késziilék a helyiség levegdjétdl fliggetlen izemmaodban mikddik.

A tervezett zarthazas elzaro szerelvények EFFEBI VENUS 1022, PN10

tipusuak.

A beépitett idomok csak elére gyartott kivitelliek lehetnek, a vezetékkel
azonos mindségli és miibizonylattal igazolt anyagbol késziilhetnek.
Kivitelezd koteles az épittetd vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas
esetén a tervezd hozzajarulasat kérni.
Tervez8i hozzajarulas nélkul végrehajtott tervmaoddositas, a tervezd
felel6sségének megsziinésével jar. Kivitelezés soran felmerulé

problémak tisztazasa tervez8i miivezetés soran torténhet.

A tervektdl eltérni csak a felelds tervezd irasos hozzajarulasaval lehet.

Csatlakozas az utcai
elosztd haldzatra

Z-Cépészel PI. Mezéberény, Madédch Imre u. 2. mobil: 20/9477-995, e-mail: zgepeszet@gmail.com

Ez a terv a Z-Gépészet szellemi tulajdona. Masnak vald atadasa, masolasa, vagy egyéb modon vald sokszorositasa csak a tulajdonos irasbeli engedélyével torténhet.

Biharugra Polgarmesteri Hivatal éplletének energetikai fejlesztése

5538 Biharugra, Erzsébet u. 25. Hrsz.: 13/1.
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ALAPRAJZ Gg-2 630 - 420 mm
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