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•
A gázvezeték gázvezeték anyaga fekete acélcső az M

SZ EN
 10220 szerinti

közepes falvastagságú csővezeték, kötésük hegesztett, kivételes esetben
alkalm

azható m
enetes kötés, itt azonban G

U
M
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 pasztás polipropilén
szál, vagy TEFLO

N
 szalag-töm

ítést kell alkalm
azni.

•
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 beépítésre kerülő "C
" típusú kondenzációs gázkazán C

63  (C
33 ) típusú

készülék a helyiség levegőjétől független üzem
m

ódban m
űködik.

•
A tervezett zártházas elzáró szerelvények EFFEBI VEN

U
S 1022, PN

10
típusúak.

•
A beépített idom

ok csak előre gyártott kivitelűek lehetnek, a vezetékkel
azonos m

inőségű és m
űbizonylattal igazolt anyagból készülhetnek.

•
K

ivitelező köteles az építtető vagy saját m
aga által kívánt tervváltoztatás

esetén a tervező hozzájárulását kérni. Tervezői  hozzájárulás nélkül
végrehajtott tervm

ódosítás, a tervező felelősségének m
egszűnésével jár.

K
ivitelezés során felm

erülő problém
ák tisztázása tervezői m

űvezetés
során történhet.

•
A

 tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet.

Meglévő gázmérő óra
Itron G4-RF1

Vmin= 0,04 m3/h, Vmax= 5,10 m3/h
Védőnői szolgálat

Meglévő elzáró 1"
+1,60 m

Épület külső homlokzatán, tervezett
külső hőszigetelésben vezetve,

iránytörésnél, illetve 2,00 méterenként
szellőző ráccsal ellátva

Meglévő főelzáró 1/2"
+0,50 m

Gáznyomás-szabályozó csere
védőszekrényben

EKB-10G/53-10,0 m3/h
pbe: 3,0 bar; pki: 0,030 bar
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Ez a terv a Z-Gépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.
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